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ENERGIBRUK I VA SEKTOREN

• Totalt 831 GWh i 2014
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Er energi viktig? 
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• 831 000 000 kWh/år * 0,67 kr/kWh = 557 MNOK/år

• Enøkpotensiale: 10-15% ; 50-80 MNOK/år
• Det kan man si på (nokså) strak arm…

erfaringsmessig er det mer.

• Utslipp 130 g CO2e/kWh: 108 000 tonn/år
• Reduksjon: 10-12 000 tonn år …..

• (Norsk utslipp (ca) 53 000 000 tonn)



Motivasjon

- Klimafotavtrykk fra VA-sektoren er på rundt 600 000 tonn 

CO2e. – over 10 % av det totale fotavtrykket fra kommunal 

virksomhet
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DELMÅL 1 KLIMAGASSER

Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser med 40 % innen 2030. 

• Vannbransjen bør ta ansvar ved å bidra til å oppfylle en slik målsetting

• Flest mulig virksomheter skal innen 2020 ha utarbeidet klimaregnskap for sin virksomhet

• Basert på dette skal det utarbeides en plan for reduksjon av bransjens samlede utslipp 

innen 2030.



DELMÅL 2 ENERGI

Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere sitt energiforbruk basert på 2014-nivå, 

gjennom tiltak for energieffektivisering og energiproduksjon

• Vannbransjen har potensiale til å bli energinøytral ved å gjennomføre tiltak innen 

energieffektivisering og ved produksjon av fornybar energi, f.eks. ved bruk av 

varmepumper og biogassproduksjon. 



HVA KAN VI GJØRE?



KLIMAGASSUTSLIPP I KOAGULERINGSANLEGG
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ENERGIBRUK
• Mesteparten av 

energibruken går til 
råvannspumpe – hva kan vi 
gjøre her? 

• Frekvensstyring og 
pumpealternering 



EKSEMPEL ESPELAND 
VANNBEHANDLINGSANLEGG



ENERGIPRODUKSJON I VANNVERK



BRUK AV KOAGULANTER

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CO₂ fotavtrykk koagulant – eksempel 
Kemira



ENERGIBRUK I VA 
NETTET

Mindre lekkasje i vannettet
betyr lavere fotavtrykk!



ENERGIBRUK VA-BRANSJEN

32%



17.09.2015
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Andre tiltak for å begrense energiforbruket

Avskjæring av avløp 

fra Ekebergdalen

300 m uten fall 

inn til anlegget



GRAVE- OG 
ANLEGGSARBEIDER

Maskin antall timer Liter diesel

8-Tonner 50 140

Volvo 140 EC 446 1962.4

Volvo hjulgraver 365 1679

John Deere traktor 236 3540

Cat 450 2205

Lastebiler 378 7560

SUM 17168

Liter per meter 273 meter 62 liter per meter





Alternativ 1? Alternativ 2?

NODIG KAN SPARE DRIVSTOFFORBRUK



STYRING AV RENOVERINGSBEHOV

Fagtreff Vann og Miljø, Brunstad 25.10.17



SANERINGSPLAN

• Multiekriterieanalyse

• Kostnader

• Risiko

• Ytelse

Fagtreff Vann og Miljø, Brunstad 25.10.17



AVLØPSBEHANDLING

Kirkebygda sentralrenseanlegg, - første med passivhusstandard…..!



300 MM ISOLASJON I VEGGER, 350 MM I TAK

17.09.2015



Energiforsyningen er basert på varmepumper som 

henter energi fra avløpsvannet



Varmepumper på Kirkebygda SRA



SKRUEBLÅSEMASKINER 
ISTEDENFOR LOBEMASKINER

Valgt Robuschi skruemaskiner

Sparer ca. 30.000 kWh/år (1,7 kW mindre effekt 
per maskin x 3)

Økt investering: kr 85.000

Økt vedlikehold: kr 15.000 per år

Med 80 øre/kWh og 5 % rente p.a. vil disse 
maskinene bli omtrent like dyre som vanlige 
blåsemaskiner over en levetid på 15 år



VI VALGTE SKRUEPRESSER TIL AVVANNING



ENERGILEDELSE – MÅLE, FØLGE OPP





EKSEMPEL LILLEVIK RA:

Tiltak Beskrivelse Investering [kr] Spart energi pr år 

[kWh/år]

Inntjeningstid [år]

1 Energioppfølgingssystem 150 000 100 000 4

2 Blåsemaskiner 104 700 33 000 3

3 Bio-olje 0

4 Kogenanlegg (gassmotor) 2 500 000 2 700 000 7

5 Kogenanlegg (gassturbin) 2 500 000 1 640 000 8

6 Forvarming ventilasjonsluft 500 000 200 000 7

7 Varmepumpe 2 000 000 810 000 7

8 Solcelleanlegg 5 000 000 290 000 Ikke lønnsomt

9 Oppgradering av biogass 3 500 000 0 Ikke lønnsomt



BILLUND BIOREFINERY



OPPSUMMERING
• Enøk kan være kjedelig – men her kan 

det spares!

• Planlegg for energieffektivitet tidlig! Få 
inn de rette folkene, de betaler for seg 
selv.

• Stort potensiale på Energibruk og 
anleggsarbeider

• Lekkasjereduksjon er den beste måten å 
redusere energibruk og 
klimafotavtrykket. 


